附件：
检测项目、内容、依据、区域
	检测内容
	包括检测依据、检测项目、检测区域、检测日期

	检测依据
	国卫办医函〔2021〕598 号《静脉用药调配中心建设与管理指南(试
行）》
GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》
YY 0569-2011《II 级生物安全柜》
JG/T 292-2010《洁净工作台》

	检测项目
	静配中心:温度、相对湿度、压差、噪声、照度、换气次数、尘埃粒子数、沉降菌
生物安全柜:外观、功能、照度、噪声、洁净度、流入气流流速、下降气流流速、气流状态、高效过滤器完整性
水平层流台:外观、功能、气流状态、沉降菌浓度、空气洁净度

	检测区域
	一更、二更、洁具间、普通及营养性药物配制间、一更、二更、洁具间、抗生素类药物配制间、危害药物配制间、生物安全柜6台、水平层流台6台
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